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Geländer mit
Holzhandlauf

Holzbohlen b x h = 200 x 80mm
Pronouvo 1073 5mm
Stahlträger HEB 220
Stahlträger HEA 140
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Detail 1

2 Mikropfähle 
Schutzstufe 3 a
L = 18 m, vertikal
Gewindestab d = 25 mm
Bohrloch d=300 mm

2 Mikropfähle 
Schutzstufe 3 a
L = 18 m, vertikal
Gewindestab d = 25 mm
Bohrloch d=300 mm
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geschlossenzelliger geschäumter 
Kunststoff ca. 30 mm
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best. Wanne

Lasto-Blocklager

Gleitschicht 
(z.B.  Lage Dachpatte) 10 mm

FT-beständiger, 
schwindfreier Vergussmörtel, 
Körnung 0-4 mm
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